
Auswahlhilfe für Blitzstrom- und Überspannungsschutzgeräte

Unterverteilung
vorhanden ?

Leitungslänge zum 
Betriebsmi�el > 10 m

Start

Ja

Äußerer 
Blitzschutz 

oder Freileitungs-
anschluss 

vorhanden ?

Nein

keine weiteren 
Schutzgeräte erforderlich

Ja

Nein Ja

Ja

Leitungslänge zum 
Betriebsmi�el > 10 m

Nein

Nein

Überspannungsableiter Typ 2

Montage auf Sammelschiene

Blitzstromableiter Typ 1+2
Montage auf Hutschiene

oder

I  = 12,5 kA imp

I  = 25 kA imp

keine weiteren 

Schutzgeräte erforderlich

für Freileitungen

I  = 7,5 kA imp

Verpflichtung nach DIN VDE 0185-305-3 und/oder DIN VDE 0100-443 Empfehlung nach DIN VDE 0100-534
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I  = 25 kA imp

I  = 12,5 kA imp

I  = 7,5 kA imp

I  = 40 kA max

I  = 40 kA max


	1: für Katalog
	2: für Flyer

